
Art der ÄnderungNameDatumZust.

5. keine

Zuständiger Fahrdienstleiter (Fdl) ist in Bremen-Sebaldsbrück, Stw "Sf"

Die Kurbel für die Betätigung der Schalterantriebe bei gestörter Fern- und Ortssteuerung, befindet sich beim

4.

3.
Fahrdienstleiter (Fdl).

 der Schaltabschnittsgrenzen eigenmächtiges Ausschal-innerhalbb) Ausnahmsweise ist bei Gefahrenstellen 

Die Oberleitungen des Bahnhofs sind spannungslos, wenn die Schalter

(z.B. Personen in gefährlicher Nähe zu unter Spannung stehenden Teilen, Brand, herabhängende Teile)

 der Schaltabschnittsgrenzenaußerhalb und innerhalba) Bei Gefahrenstellen 

1, 2, 3, 4, 13 und 14

Spannungsprüfer sind vorhanden :

2 Stück am Stw "Sf"Erdungsvorrichtungen sind vorhanden : 

Die ausgeschalteten Gruppen sind für Fahrzeuge mit gehobenen Stromabnehmern nicht befahrbar.

ausgeschaltet sind. Die Zes ist anschließend von der Ausschaltung zu verständigen.

Ob auf die Sperrung von Gleisen verzichtet werden kann, ergibt die Art der Störung.

Die Oberleitung ist an der Gefahrenstelle bahnzuerden.c)

2. Zuständige Zentralschaltstelle (Zes) ist in Lehrte

ist sofort unter Angabe der Störungsart und des Störungsortes die Zentral -

schaltstelle (Zes) zu verständigen, die weitere Maßnahmen trifft.

ten der Oberleitung ohne Befragen der Zentralschaltstelle (Zes)  gestattet.

(05132) 834-367,   intern 9370-

3
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Lehrte, den 12.01.2017

Krause

Krause

Hildebrandt10.01.2017

gez. Wald

Bf Bremen-Sebaldsbrück

(0151) 27400681Telefon: 

(05132) 82910

Telefon:

09.05.202107 Krause Aufteilung Schaltgruppe 1

27.06.202108 Krause Aufteilung Schaltgruppe 702; Aufbau Streckentrennung; Rückbau und Einbau Weichenverbindung; neue Maste

16.07.202109 Krause Aufteilung Schaltgruppe 9

26.07.202110 Krause Herstellung Urzustand Schaltgruppe 9

08.08.202111 Krause Umbau Handschalter 701, 702; Rückbau Querfelder und Masten

Zeichenerklärung 

Querseilaufhängung

Gleis ohne Oberleitung

Gleis mit Oberleitung

ortsgestellte Weiche

ferngestellte Weiche

Fahrleitungssignal - El6 "Halt für Fahr-

zeuge mit gehobenen Stromabnehmern!"

Mast mit Ausleger über 2 Gleise

Anschluss Uw, Sp, Kst

Speise - Kabel

Speise - Freileitung

Umspanner

Stromwandler

Bw-Instandhaltungsgrenze

Streckentrenner

Streckentrennung

ortsgesteuerter Schalterantrieb

elektrisch

ferngesteuerter Schalterantrieb 

Flachmast

Anklammerflachmast

Winkelmast

Anklammerwinkelmast

Betontragmast

Betonabspannmast

Peinermast  (IPB - Mast)

Mast mit Ausleger

Mast mit Bogenabzug

Mast mit Anker

Standort der Erdungsvorrichtung

Schaltgruppenbezeichnung

Trennschalter mit Erdkontakt

handbedienter Schalterantrieb

handbedienter Schalterantrieb

mit Dreikant - Steckschlüssel

handbedienter Schalterantrieb

mit Sonderverschluss

1

Standort des Spannungsprüfers

mit Vierkant - Steckschlüssel

Endverschluss

Zes - Grenze

elektrisch

Masttrennschalter für 2000 A 

mit ferngesteuertem Antrieb

Stellwerk

Masttrennschalter für 1700 A 

mit ferngesteuertem Antrieb

Schaltabschnittsgrenze
km 226,779

grenze

Schaltabschnitts-

Trennschalter ohne Erdkontakt

*
Schalter gesperrt

5. keine
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der Fernsteuerung

Schaltertabelle

Zes Lehrte

Fdl-Raum im Stw "Sf"
Bedienung am Mast
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(siehe Bremen-Hemelingen)

Abzw Bremen-Hastedt

Bremen-Sebaldsbrück - Bremen-Mahndorf

Bremen-Mahndorf - Bremen-Sebaldsbrück

freie Strecke Bremen-Hastedt - Bremen-Hemelingen

freie Strecke Bremen-Hemelingen - Bremen-Hastedt

Bremen-Vahr - Bremen-Hastedt (Gz)

Bremen-Vahr - Bremen-Sebaldsbrück (Gz)

Bremen Hbf - Bremen-Sebaldsbrück (Pz)

 Bremen-Sebaldsbrück - Bremen Hbf (Pz)

Bremen Hbf - Hastedt (Pz)
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Dritte untersagt. Gültigkeit beachten!"

darf nicht geändert werden. Weitergabe an

"Ausgabe dient nur informellen Zwecken. Datei

Dritte untersagt. Gültigkeit beachten!"

darf nicht geändert werden. Weitergabe an

"Ausgabe dient nur informellen Zwecken. Datei

Dritte untersagt. Gültigkeit beachten!"

darf nicht geändert werden. Weitergabe an

"Ausgabe dient nur informellen Zwecken. Datei
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