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Netzform BÜ-Anlagen: TT-System 1L/N PE AC 50Hz 230 V

Schutz bei

indirektem Berühren: Schutz durch Abschaltung in TT-Netzsystem nach

DIN VDE 0100 Teil 410

Schutz durch Basisisolierung mit verstärkter oder

doppelter Isolierung nach DIN VDE 0100 Teil 410

Abschalteinrichtung: Überstromschutzeinrichtung

Fehlerstromschutzeinrichtung

Zusätzlicher Schutz: Potentialausgleich mit der Bahnerdungsanlage

unter Beachtung DIN VDE 0115, Ril 954.0107
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