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Projekt: EÜ Bönen, Bahnhofstraße

Bearb.: H. Oeder Datum: 26.11.2024

Pumpversuch Nr. 2

BK/GWM 2

Ausgeführt am 22.10.2024

GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH

Feldstiege 98, 48161 Münster

02533/93433-0 / -90

Pumpversuchsauswertung -
Wiederanstiegsverfahren nach
THEIS & JACOB
Gespannter Aquifer

Förderrate 2.030 m³/h

Pumpdauer 14400 s
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BK/GWM 2

Transmissivität [m²/s]:  2.72 x 10-5

K-Wert [m/s]:  1.81 x 10-6

Aquifermächtigkeit [m]: 15.000


